CEZ Distribuce, . s., D&&in IV-Podmokly, Teplick4 874/8, PSC 405 02
Autorizované metrologické stfedisko pro ovéfovéni stanovenych méfidel v oboru elektroméni a méficich transformétori s pfidélenou (fedni znatkou K15

ZKUSEBNI PROTOKOL

o pFezkouseni stanoveného m&Fidla podle § 11a zdkona &. 505/1990 Sb. ve znéni pozdéjSich pFedpist

Priloha k dokumentu ,,Osvédéeni o prezkoudeni stanoveného méfidla“,

Stanovené méridlo:
Nazev (druh):
Typ:

elektromér
3F2T staticky, pfimy
EL304L2580CI218S...02

Mg&Fici rozsah proudu: 5(80) A

Vyrobni &islo:
Vyrobce:

¢. 0018/23

Pocet stran: 1

2008035840
Elgas

M¢é¥ici rozsah napé&ti: 3x230/400V

Kriteridlni pFedpis:

0111-O0P-C022-18

Stav pocitadla pied zkouskou Stav potitadla po zkouSce
Vysoky tarif T1 0006651 kWh Vysoky tarif T1 0006651 kWh
Nizky tarif T2 0002605 kWh Nizky tarif T2 0002615 kWh
Registr: 2.8.0 0000004 kWh Registr: 2.8.0 0000008 kWh
Vysledky technické zkousky:
Niazev zkouSky Vyhodnoceni zkouSky Zkouska poéitadla
Vné&jsi prohlidka vyhovuje Vysoky | Nizky tarif
Pevnost elektrické izolace 2 kV vyhovuje tarif T1 T2
Chod naprazdno 115 % U vyhovuje Podateéni stav (kWh) [ 6651,515 2612,968
Nabéh 0,5 % Ib vyhovuje Koncovy stav (kWh) 6651,515 2615,971
Proud Ib(%) | Tarif | cos ¢ Faze |Chyba (%)| Nejistota (%) |Systémova chyba (%) 0,10 0,11
5 T 1,0 L123 0,05 0,07 Absolutni chyba (%) |neregistruje 0,11
50 1,0 L1 0,09 0,07 Rozdilova chyba (%) - 0,00
50 1,0 L2 0,06 0,07 Nejistota (%) 0,08 0,08
50 1,0 L3 0,16 0,07 Registr:
100 1,0 L.123 0,10 0,07 2.8.0
100 0,5i L123 0,10 0,08 Podatedni stav (kWh) 5,051
Imax 1,0 L123 0,08 0,07 Koncovy stav (kWh) 8,053
100 dod. 1,0 L123 0,10 0,07 Systémova chyba (%) 0,09
100 SO 1,0 L123 0,10 0,07 Absolutni chyba (%) 0,09
Rozdilova chyba (%) 0,00
Nejistota (%) 0,08

1000 - Elektromér nevyhovél zkousce potitadla.

1030 - Elektromér registruje odebranou energii trvale v tarifu T2.

Zavér:

V piipadé tuén& zvyraznénych parametri stanovené méFidlo nespliiuje poZadavky.

Teplota pri zkouSce:
Zku3ebni zaFizeni:

Verze SW Z.Z:
Funkéni zkou$ka:

Misto a datum zkou3ky:
ZkouSku provedl:

Datum vydéni:

23,9°C=1°C Metoda zkouSeni: PO 01-2019
Z76-ELMA 8315B PouZity etalon: RS 3961A
ELMA v.15.53 Vyrobni &islo: 1072050143

6011-OF-B0005-22

Kalibra&ni list

Ve Skutéi dne 21.12.2022
Behro Ondiej

03.01.2023

Zkugebni protokol* nesmi byt bez pisemného souhlasu toho, kdo jej

: 6011-KL-L0075-22

vydal, rozmnoZovan jinak neZ cely.

Vysledky zkousky se vztahuji k technickému stavu mefidla v dobg provedeného zkouseni.




